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Автоматическая частотная разгрузка в энергосистеме является одним из эффективных 
средств противоаварийной автоматики, которая предотвращает опасное развитие аварий, со-
провождающихся возникновением значительного дефицита генерации и глубоким снижением 
частоты, которые имеют тяжелые последствия. Снижение частоты приводит к снижению про-
изводительности механизмов собственных нужд электростанций, вследствие чего уменьшает-
ся их мощность. 

При возникновении аварии с большим дефицитом генерации вращающегося резерва 
может оказаться недостаточно для восстановления баланса мощностей, при этом частота сис-
темы будет резко снижаться. В такой ситуации применяют автоматическую частотную раз-
грузку (АЧР), которая отключает часть потребителей и восстанавливает баланс генерации и 
нагрузки. 

При реализации АЧР возникает ряд вопросов. Например, при каком уровне отклонения 
частоты автоматика начинает разгружать энергосистему, и как можно определить объем мощ-
ности отключаемой автоматикой, и какие мероприятия должны приниматься для того, чтобы 
частота поднималась до заданного уровня и т.д., так как эти вопросы не решены полностью до 
сегодняшнего дня, поскольку они являются сложными и объем возникшего дефицита генера-
ции в той или иной аварии является неопределенным.  

Исследование действия АЧР и переходных процессов в энергосистеме при больших 
дефицитах генерации является актуальной задачей, имеющей большое теоретическое и прак-
тическое значение. Для этой цели следует разработать математическую модель энергосистемы 
с действием АЧР. 

Результаты исследования на математическую модель с помощью идеализированой ха-
рактеристики показывают, что для получения более чувствительной автоматики, удовлетво-
ряющей требованиям ЭС, при различных видах аварии следует применять следующие уставки 
АЧР: 48,5 Гц для начала действия АЧР и 47,5 Гц для конца ее действия, 10 и более ступеней 
разгрузки, мощность отключаемой автоматики равна максимальному прогнозированному де-
фициту, запаздывание в отключении потребителей не более 0,2 с и выдержка процесса подъе-
ма частоты только до 5 с, так что при соблюдении этих параметров, полученных из результа-
тов исследования при настройке АЧР возможно удержать частоту энергосистемы в допусти-



мой зоне и уменьшить ее отклонение и время восстановления при любой аварийной ситуации 
для минимального объема отключаемых нагрузок.  
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