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      Аннотация

    
        
          В настоящей магистерской диссертации проведены исследования внутренних и грозовых перенапряжений в сетях 110 кВ Юго-Западной ТЭЦ. Приведены параметры схемы замещения 110 кВ Юго-Западной ТЭЦ, кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена, КРУЭ-110. Были проведены исследования перенапряжений воздействующих на изоляцию экранов кабелей, в зависимости от схем соединения экранов. Определены параметры защитных аппаратов, проведена координация характеристик защитных аппаратов с уровнем изоляции электрооборудования ЮЗ ТЭЦ при коммутационных и грозовых воздействиях. Проведены расчеты грозовых перенапряжений в сетях 110 кВ ПС «Западная» и ЮЗ ТЭЦ. Проведены исследования коммутационных и грозовых перенапряжений при использовании защитных аппаратов. Дополнительно рассмотрен вопрос о влиянии сопротивления заземления ОПН, установленных в конце коротких КЛ на выделяемую энергию в ограничителе при несимметричных к.з.
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