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          Цель работы: На примере многофункционального центра «Жемчужная плаза» модернизировать систему электроснабжения для обеспечения требований качества электропитания в условиях резко нелинейной нагрузки. Задачи: - рассмотреть потери, связанные с низким качеством электропитания; - на основе проведенных измерений выявить основные возможные влияния гармонических искажений на коммутационное оборудование; - определить величину гармонических искажений и гармонический состав тока- определить величину тепловых потерь в катушке электромагнитного расцепителя автоматического выключателя; - определить величину тепловых потерь в туннельной клемме автоматического выключателя; - рассмотреть возможные технические решения компенсации гармонических искажений; - предложить вариант модернизации схемы электроснабжения. Результатами проделанной работы являются получение спектрального состава тока, определение величины гармонических искажений  и их действительных значений, получение величин тепловых выделений в катушке электромагнитного расцепителя и туннельной клемме автоматического выключателя. Был проведен выбор параметров активных фильтров. На основе обзора возможных технических и организационных решений предложена модернизация системы электропитания.
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