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      Аннотация

    
        
          Рассмотрены существующие и разрабатываемые высоковольтные СО2-выключатели. Рассмотрена возможность использования СО2 в высоковольтном выключателе на 110кВ, 40кА. Проведен анализ отключающей способности СО2 в тепловой фазе пробоя. Проведен анализ динамики давления в автогенерирующем дугогасительном устройстве с СО2-изоляцией.
        

        
          It was consider the high voltage CO2 circuit breakers that existing and designing now. It was consider the possibility of use the CO2 in high-voltage circuit breaker 110kV, 40kA. It was analyze the CO2 interruption ability in thermal breakdown. It was present the numerical results of the pressure dynamic in the arc- quenching device with ablation chamber in the high-voltage CO2 circuit.
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