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          В работе рассмотрены основные виды систем возбуждения и проведено их сравнение. Также описаны основные проверки автоматических регуляторов возбуждения, такие как проверка параметров настройки и сертификационные испытания. Рассмотрен состав и основные функции шкафа управления возбуждением ШУВ-2К, для которого в дальнейшем разрабатывалась методика испытаний. На основе анализа рассмотренного материала, разработана программа испытаний для ШУВ-2К и графический интерфейс оператора для проведения испытаний. Испытания проводились на цифровом диагностическом комплексе.
        

        
          Automatic field control, inspection controls arousal, software and hardware real-time, excitation system. The paper describes the main types of excitation systems and compared. Also described are the main regulators of automatic test field, such as checking the settings and certification tests. The composition and the main functions of the cabinet drive control SUV-2K, for which further developed the test method.
        

    

  

  
    
      Document access rights

    

		
      Network
    		
      User group
    		
      Action
    	
	
              	
        ILC SPbPU Local Network
      		
        All
      		
          [image: Read]
                  [image: Print]
                  [image: Download]
      	
      
	
              	
        Internet
      		
        Authorized users SPbPU
      		
          [image: Read]
                  [image: Print]
                  [image: Download]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Internet
      		
        Anonymous
      		
                      	
      


    

  

  
    Table of Contents

    
	Перечень условных обозначений, терминов и сокращений
	Введение
	1. Системы возбуждения турбогенератора
	2. Автоматические регуляторы возбуждения	2.1 Проверки АРВ
	2.2 Проверка параметров настройки АРВ	2.2.1 Проверка параметров настройки АРВ на цифровой модели энергосистемы
	2.2.2 Проверка параметров настройки АРВ на физической модели энергосистемы
	2.2.3 Проверка параметров настройки АРВ на математической модели энергосистемы



	2.3 Сертификационные испытания АРВ	2.3.1 Проведение сертификационных испытаний на физической модели
	2.3.2 Проведение сертификационных испытаний на ПАК РВ



	2.4 ШУВ-2К-5-60УХЛ4
	2.4.1 Состав регулятора	2.4.2 Функции и передаваемые сигналы регулятора
	2.4.3  Режимы работы регулятора
	2.4.4  Расчет тока ротора по диаграмме Потье






	3. Разработка структуры и схемы испытательного комплекса	3.1 Математическая модель системы
	3.2 Схема испытаний
	3.3 Подготовка к работе



	4. Разработка программы испытания АРВ	4.1 Выбор параметров настройки АРВ	4.1.1 Параметры настройки АРВ
	4.1.2 Выбор параметров настройки регуляторов



	4.2 Испытания при остановленном генераторе, не подключенном к регулятору	4.2.1 Проверка датчиков напряжения статора турбогенератора
	4.2.2 Проверка датчиков напряжения сети
	4.2.3 Проверка датчиков тока статора турбогенератора
	4.2.4 Проверка датчиков частоты статора турбогенератора
	4.2.5 Проверка датчиков активной мощности статора турбогенератора
	4.2.6 Проверка датчиков реактивной мощности статора турбогенератора
	4.2.7 Проверка датчиков напряжения ротора турбогенератора
	4.2.8 Проверка датчиков напряжения возбуждения возбудителя турбогенератора
	4.2.9 Проверка датчиков тока возбуждения возбудителя турбогенератора
	4.2.10 Проверка тиристорных преобразователей



	4.3 Проверка регулятора при работе генератора в режиме холостого хода	4.3.1 Начальное возбуждение генератора
	4.3.2 Проверка датчиков тока ротора турбогенератора
	4.3.3 Определение скорости изменения уставки напряжения, точности поддержания напряжения
	4.3.4 Переход из режима автоматического регулирования в ручной и обратно, проверка точности поддержания напряжения в ручном режиме
	4.3.5 Переход с первого канала регулирования на второй и обратно
	4.3.6 Проверка поддержания напряжения при изменении частоты
	4.4.7 Проверка работы защит регулятора
	4.3.8 Проверка точности подгонки напряжения статора к напряжению сети, включение генератора в сеть методом точной синхронизации



	4.4 Испытания при работе генератора под нагрузкой в нормальных режимах и ненормальных режимах	4.4.1 Режимы работы генератора	4.4.1.1 Нормальные режимы работы генератора
	4.4.1.2 Ненормальные режимы работы генератора
	4.4.1.3 Устойчивость энергосистемы



	4.4.2 Проверка работы регулятора напряжения
	4.4.3 Переход из режима регулирования напряжения в режим регулирования cosϕ и обратно, проверка работы регулятора cosϕ
	4.4.4 Переход из режима регулирования напряжения в режим регулирования реактивного тока и обратно, проверка работы регулятора реактивного тока
	4.4.5 Проверка работы ограничителя тока ротора, а также форсировки в режиме ограничителя тока ротора
	4.4.6 Проверка работы ограничителя максимального напряжения ротора
	4.4.7 Проверка работы ограничителя тока возбуждения возбудителя
	4.4.8 Проверка работы ограничителя минимального возбуждения, а также форсировки в режиме ОМВ
	4.4.9 Проверка разгрузки генератора по реактивной мощности и отключение генератора от сети
	4.4.10 Включение генератора в сеть методом самосинхронизации
	4.4.11 Проверка работы регулятора при резкопеременных нагрузках
	4.4.12 Проверка работы регулятора при достижении предела передаваемой мощности
	4.4.13 Проверка работы регулятора при коротких замыканиях
	4.4.14 Проверка внутригрупповой устойчивости
	4.4.15 Проверка работы функции блокировки АРВ при изменении частоты






	5. Разработка человеко-машинного интерфейса испытаний
	6. Технико-экономическое обоснование целесообразности разработки	6.1 Определение плановой себестоимости проведения разработки
	6.2 Суммарные затраты
	6.3 Расчет годового экономического эффекта
	6.4 Вывод



	7. Охрана труда	7.1 Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках
	7.2 Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках
	7.3 Требования в генераторам
	7.4 Требования к релейной защите и электроавтоматике
	7.5 Меры безопасности при работе с компьютером



	Заключение
	Приложение 1.
	Литература


    

  

  
    Usage statistics

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Access count: 267
                

                Last 30 days: 0
                

                
                  Detailed usage statistics
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex



              	Last Arrivals
	Most Requested Items


            	
              
    © SPbPU, 1996-2023



    Powered by ILS 
    
    «Ruslan-Neo»
    (© OOO «OLS»)


            	
			


      

    
  

  

[image: ]





