
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex





	Login


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
        
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Details

            			


    
      

  
    	
        	Table
          	Card
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Title:
          	
                  Проектирование районной электроэнергетической системы 110/35 кВ: бакалаврская работа: 13.03.02
          
	
            Creators:
          	
                  Конова Дарья Юрьевна
          
	
            Scientific adviser:
          	
                  Першиков Георгий Анатольевич
          
	
            Organization:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт
          
	
            Imprint:
          	
                  Санкт-Петербург, 2016
          
	
            Collection:
          	
                  Выпускные квалификационные работы; 
                  Общая коллекция
          
	
            Subjects:
          	
                  динамическая устойчивость; 
                  установившийся режим работы; 
                  электроэнергетическая система; 
                  steady  state; 
                  dynamic stability; 
                  power system
          
	
            Document type:
          	
                  Bachelor graduation qualification work
          
	
            File type:
          	
                  PDF
          
	
            Language:
          	
                  Russian
          
	
            Level of education:
          	
                  Bachelor
          
	
            Speciality code (FGOS):
          	
                  13.03.02
          
	
            Speciality group (FGOS):
          	
                  130000 - Электро- и теплоэнергетика
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/SPBPU/2/v16-3293
          
	
            Rights:
          	
                  Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Record key:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\35681
          


  

          

                      
              Allowed Actions: 
                                                  –
              
            

            
                
                  Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
                
                
                  Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
                
            
  
                      
              Group:
              Anonymous
            

            
              Network: Internet
            
            
                            

      




  
    
      Annotation

    
        
          В работе представлена районная электроэнергетическая система напряжением 110/35 кВ, для которой выбраны трансформаторы и линии электропередачи. Произведен расчет установившегося режима работы вручную, а также с помощью программного комплекса RastrWin. Рассчитан ток двухфазного короткого замыкания для заданной точки. Выполнен расчет динамической устойчивости и проведены мероприятия по ее повышению.
        

        
          The regional electrical power system 110/35 kV is presented in work, for which transformers and power lines are chosen. Calculation of the steady state is made manually, and by means of the RastrWin program. Current of two-phase short circuit is calculated for the set point. Calculation dynamic stability is executed and events are held for increase dynamic stab.
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