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      Аннотация

    
        
          В работе произведен обзор существующих отечественных СПП, их конструкции и принцип работы. Приведены проблемы, возникающие при работе СПП, рассмотрены пути их решения по литературным источникам. Произведен расчет основных тепловых характеристик СПП-500-1, широко используемых при работе АЭС с реактором большой мощности (РБМК). На основании уравнений равновесной термодинамики предложена модель расчета размеров капель, которые полностью испарятся, пройдя первую ступень пароперегревательной части СПП. Проведено сравнение диаметров капель, полученных с помощью уравнений равновесной и неравновесной термодинамики. Расчет размера капель, испарившихся в пароперегревателе, позволяет оценить эффективность работы сепарационных устройств.
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