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          Однофазные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена получили широкое распространение и уже достаточно хорошо изучены. Некоторое время назад на рынке появилась модификация однофазных кабелей классов 6-110 кВ, где в их конструкцию добавлена броня из проволок алюминия или его сплава. Оказалось, что у такого бронированного кабеля имеется ряд особенностей, которые нельзя оставлять без внимания. Проволочная броня, также, как и проволочный экран, подвергается наводкам от магнитного поля жилы. В броне наводятся напряжения и токи промышленной частоты, возникают потери активной мощности. Расчеты производились с помощью программного обеспечения Mathcad и специализированного программного обеспечения EMTP. Защита брони и экранов от наведенных напряжений и токов достигается путем оптимизации схем их соединения и заземления. Предложены способы борьбы с потерями мощности в броне. В частности, отказ от применения бронированных кабелей в пользу прокладки кабелей в полимерных трубах с сохранением требуемой механической прочности.
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