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      Аннотация

    
        
          В данной работе был выполнен прогноз уровней электропотребления и электрических нагрузок ОЭС Северо-Запада на уровень 2018 года. Произведен анализ режимов работы ОЭС Северо-Запада в нормальной, ремонтных, и послеаварийных схемах при вводе в промышленную эксплуатацию энергоблока №1 ЛАЭС-2. Были исследованы допустимые режимы работы ЛАЭС-2. Выполнен расчет электромеханических переходных процессов в энергообъединении и произведен анализ динамической устойчивости генератора энергоблока №1 ЛАЭС-2. На основании полученных результатов была обоснована и выбрана необходимая противоаварийная автоматика для надежного функционирования станции. Определены параметры и уставки системы противоаварийной автоматики.
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