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      Аннотация

    
        
          В работе представлен проект электрической части ПГУ ТЭЦ мощностью 3*450МВт. На основании результатов расчета токов к.з. выбраны электрические аппараты и токоведущие части. Приведены энергетические показатели режимов работы блока ПГУ-450. Выявлены требования к АСУ ТП ТЭЦ. Предложена АСУ ТП на основе системы SPPA-T300. Рассмотрены вопросы охраны труда персонала АСУ ТП. Приведено экономическое обоснование строительства ТЭЦ.
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