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      Аннотация

    
        
          На основе анализа литературных источников по теплообмену при кипении были выбраны формулы для расчета теплоотдачи со стороны второго контура в горизонтальных парогенераторах АЭС. По выбранным формулам проведен расчет коэффициента теплоотдачи от теплопередающей поверхности к рабочему телу для парогенераторов ПГВ-440, ПГВ-1000М, ПГВ-1000МКП. Целью расчета является сравнение размеров поверхности теплообмена при использовании разных формул для расчета коэффициента теплоотдачи при кипении.
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