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      Аннотация

    
        
          В представленной работе рассмотрено влияние замены греющего теплоносителя насыщенного пара на горячую воду в системе циркуляционного разогрева мазута. Определяется изменение мощности теплообменника, расхода мазута при заданной температуре мазута на выходе. Исследуется влияние средней температуры мазута, режима течения мазута, типа теплообменников на эти характеристики. Выполнена оценка капитальных затрат на реконструкцию системы разогрева мазута, определены технико-экономические показатели такого мероприятия.
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