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      Аннотация

    
        
          В данной выпускной квалификационной работе исследована система молниезащиты для ВЛ 10 кВ. Проведен анализ возникающих перенапряжений при разряде молнии в линию и вблизи нее. По полученным результатам сделано заключение по установке защитных аппаратов. Моделирование системы и изучаемых процессов будут вестись в программной среде EMTP.
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