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      Аннотация

    
        
          Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Во введение раскрывается актуальность выбранной темы, описываются цели и задачи аттестационной работы. В первой главе «Теория прокладки кабельных линий» подробно раскрываются такие теоретические аспекты, как проектирование кабельных линий, выбор трассы кабельной линии, способы прокладки кабельной линии и основные требования к технологии прокладки кабеля. Вторая глава посвящена изучению проекта внешнего электроснабжения «Кабельные линии 10 кВ (от ПС-263 до БРП-10 кВ)». В нем произведены расчеты по проверке сечения питающей линии по допустимому нагреву, а также по потерям напряжения в питающей линии. Кроме того, в главе рассказывается об указаниях по прокладке КЛ-10 кВ по регламенту компании ООО «РСК РЭС».
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