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          В данной работе подробно продемонстрировано сопоставление длительно допустимых токов неизолированных проводов по разным стандартам: Правила устройства электроустановок 7 редакции (ПУЭ-7), CIGRE TechnicalBrochure 601 (2014) и IEEE Standart 738 – 2012. Сравнение производилось на основе данных ГОСТ 839-80, описывающий неизолированные провода, используемый на ВЛ, чтобы сравнение было максимально точным и предметным, а не чисто теоретическим.Так как таких проводов много, расчёты были выполнены на языке Python с использованием библиотеки NumPy. Установлено, что значения длительно допустимых токов для данного типа проводов, полученные по иностранным стандартам значительно меньше, чем в ПУЭ. Это означает, что длительно допустимые токи, которые предоставляют нам ПУЭ, сильно завышены и могут представлять опасность для электроустановок. Предложены таблицы для выбора провода по длительно допустимому току, пригодные для инженерного использования.
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