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      Аннотация

    
        
          Работа посвящена исследованию способов определения параметров линий электропередач по данным устройств синхронизированных векторных измерений, а также исследованию новых алгоритмов определения предела передаваемой мощности и отстройки от синхронных качаний. Первая часть исследования реализована в ПК Matlab с привлечением возможностей GUI. Модель, исследуемая во второй части, создана с применением средств пакета Matlab – Simulink. В ходе работы создана программа по расчёту параметров ЛЭП выбранным из двух методов: по данным тока и напряжению по концам линии электропередач и по данным напряжения и мощности. Реализован алгоритм определения перегрузки связи по взаимному углу между напряжениями по её концам.
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