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          В работе выполнен анализ алгоритмов работы устройств автоматического включения резервного источника электропитания и показана возможность их некорректной работы при наличии в распределительной сети объектов малой генерации. Предложен новый принцип работы устройств АВР и выполнен анализ переходных процессов при нарушениях основного источника электропитания. На основе анализа выделены критерии, позволяющие однозначно определить нарушение. Разработан алгоритм работы устройства АВР и проведена проверка его работы в распределительной сети с объектами малой генерации и без них.
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