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          Выпускная квалификационная работа магистра содержит результаты исследования режимов работы протяженных кабельных линий 6-500 кВ переменного тока. В первой главе дан общий обзор проектов кабельных линий электропередачи, опыт применения кабельных линий в современной электроэнергетике, изучены кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, их конструкция, преимущества и недостатки перед другими видами кабелей, рассмотрены кабели постоянного тока с изоляцией из сшитого полиэтилена, также проекты с высокотемпературными сверхпроводниками. Во второй главе рассмотрен вопрос внутреннего индуктивного сопротивления сетей 6-500 кВ с наглядным расчетом его возможных значений для кабельных линий. В третьей главе представлен расчет режима одностороннего питания кабельной линии без нагрузки, расчет напряжений, тока холостого хода линии, активной и реактивной мощности в режиме без нагрузки, также расчет потерь активной мощности ручным методом и в программном комплексе EMTP. В четвертой главе произведен расчет экономической целесообразности при выборе сечения кабеля в проектировании кабельной линии, расчет капиталовложений. В выводах по данной главе представлен анализ выбора наиболее экономически выгодного сечения кабеля при сопоставимых друг другу условиях и выводы по различию в капиталовложениях при проектировании линий разного сечения. В пятой главе рассмотрен вопрос безопасности проведения работ на отключенных кабельных линиях, находящихся под наведенным напряжением от соседней КЛ в симметричном и несимметричном режимах.
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