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      Аннотация

    
        
          В работе описана разработка мероприятий по устранению гармонических искажений напряжения на частоте 100 Гц в сети электроснабжения цеха №4 Актюбинского завода ферросплавов. Рассмотрена установка резонансного и широкополосного фильтров высших гармоник. Выяснено, что измерительные трансформаторы напряжения способны значительно искажать результаты измерений высших гармоник напряжения из-за влияния паразитных межвитковых и межобмоточных емкостей.
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