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      Аннотация

    
        
          В работе выполнено проектирование систем релейной защиты и автоматики ПС 330 кВ. Выбрана оптимальная структурная схема и основное электрооборудование. Рассчитаны токи короткого замыкания. Выбраны электрические аппараты и проводники. Разработана главная схема электрических соединений.
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