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      Аннотация

    
        
          Предприятие, занимающееся производством технических газов, планирует строительство новой воздухоразделительной установки. В этой связи возникает вопрос модернизации существующей системы электроснабжения с учетом мощности электрооборудования, входящего в состав новой воздухоразделительной установки. Для решения этой задачи определена расчетная мощность, потребляемая электроприемниками, выбрана схема внутризаводского электроснабжения, напряжения питающей сети предприятия, сечения КЛ, мощности трансформаторов, расчет токов КЗ. Расчет электрических нагрузок предприятия произведен методом коэффициента спроса.
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