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      Аннотация

    
        
          В данной работе был выполнен прогноз уровней электропотребления и электрических нагрузок ОЭС Северо-Запада на 2020 год. Был выполнен анализ режимов работы ОЭС Северо-Запада в нормальной, ремонтных и послеаварийных схемах при вводе в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 ЛАЭС-2. Были исследованы допустимые режимы работы ЛАЭС-2. Также был выполнен расчет электромеханических переходных процессов в энергообъединении и проведен анализ динамической устойчивости генераторов энергоблоков №1 и №2 ЛАЭС-2. На основании полученных результатов была обоснована и выбрана необходимая противоаварийная автоматика для надежного функционирования станции. Определены параметры и уставки устройств противоаварийной автоматики.
        

        
          In this paper, the forecast of the power consumption levels and electrical loads of the North-West IPS at the level of 2020 was made. An analysis of the operating modes of the North-West IPS was made in normal, repair and post-accident schemes when the LNPP-2 power unit No. 2 was put into commercial operation. Permitted modes of operation of LNPP-2 were investigated. Also, the calculation of electromechanical transients in the power connection was performed and the dynamic stability of the generator of the power unit No. 2 of Leningrad NPP-2 was analyzed. Based on the results obtained, the necessary emergency control system was justified and selected for reliable operation of the plant. The parameters and settings of the emergency control devices have been determined.
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