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          В данной работе осуществлено проектирование электрической части газомазутной КЭС. Выбрано силовое оборудование. Опираясь на экономические расчеты, выбрана структурная схема. Подобраны схемы распределительных устройств и собственных нужд. Исходя из параметров электростанции и результатов расчета токов короткого замыкания, выбраны аппараты и токоведущие части.
        

        
          In the given work the design of electrical part of oil-gas condensation power plant is implemented. Power equipment is chosen. The structural scheme is chosen using the economic calculations. The schemes of switchboard devices and common auxiliaries are selected. Devices and conductive parts are chosen using of the calculation of short circuit currents.
        

    

  

  
    
      Document access rights

    

		
      Network
    		
      User group
    		
      Action
    	
	
              	
        ILC SPbPU Local Network
      		
        All
      		
          [image: Read]
                  [image: Print]
                  [image: Download]
      	
      
	
              	
        Internet
      		
        Authorized users SPbPU
      		
          [image: Read]
                  [image: Print]
                  [image: Download]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Internet
      		
        Anonymous
      		
                      	
      


    

  

  
    Table of Contents

    
	ВВЕДЕНИЕ

	1. Выбор основного силового оборудования и структурной схемы электрических соединений
	1.1. Выбор генераторов

	1. 1.2 Выбор блочных трансформаторов

	1.3 Выбор автотрансформаторов

	1.4 Экономическое сравнение вариантов схемы




	2. Выбор схемы собственных нужд
	2.2. Выбор резервного трансформатора собственных нужд




	3. Выбор схем распределительных устройств.

	4. Расчёт токов короткого замыкания
	4.1 Приведение сопротивлений элементов схемы к базисным условиям

	4.2 Расчет ТКЗ на шинах РУ 500 кВ (точка К1)

	4.3 Расчет ТКЗ на шинах РУ 220 кВ (точка К2)

	4.4 Расчет ТКЗ на выводах генератора (точка К4)

	4.5 Расчет ТКЗ на СН генератора (точка К3)

	4.6 Расчет ТКЗ на СН генератора (точка К5)




	5. Выбор аппаратов и токоведущих частей электроустановок
	5.2.   Выбор выключателей

	Выбор выключателей осуществляется по условиям, приведенным в таблице 5.2.1

	5.3 Выбор разъединителей

	5.4.Выбор сборных шин и токоведущих частей.

	5.5 Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения




	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

	Приложение 1. Состав и характеристики механизмов собственных нужд и их электроприводов напряжение 6,3 кВ

	Приложение 2. Потребители 0,4 кВ



    

  

  
    Usage statistics

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Access count: 34
                

                Last 30 days: 0
                

                
                  Detailed usage statistics
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex



              	Last Arrivals
	Most Requested Items


            	
              
    © SPbPU, 1996-2023



    Powered by ILS 
    
    «Ruslan-Neo»
    (© OOO «OLS»)


            	
			


      

    
  

  

[image: ]





