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      Аннотация

    
        
          В данной работе выполнен выбор основного электротехнического оборудования для электростанции. Были рассчитаны токи короткого замыкания и выбраны уставки дистанционной защиты линий 110 – 330 кВ. Создана модель терминала MiCOM P437 в среде разработки LabView. Приведено сравнение работы виртуальной модели и реального устройства дистанционной защиты.
        

        
          In this paper, the main electrical equipment for the power plant was chosen. The short-circuit currents were calculated and the impedance protection settings of 110 - 330 kV lines were selected. A model of the MiCOM P437 terminal was created in the LabView development environment. Comparison of the results of the virtual model and the real distance protection device are given.
        

    

  

  
    
      Права на использование объекта хранения

    

		
      Место доступа
    		
      Группа пользователей
    		
      Действие
    	
	
              	
        Локальная сеть ИБК СПбПУ
      		
        Все
      		
          [image: Прочитать]
                  [image: Печать]
                  [image: Загрузить]
      	
      
	
              	
        Интернет
      		
        Авторизованные пользователи СПбПУ
      		
          [image: Прочитать]
                  [image: Печать]
                  [image: Загрузить]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Интернет
      		
        Анонимные пользователи
      		
                      	
      


    

  

  
    Статистика использования

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Количество обращений: 53
                

                За последние 30 дней: 0
                

                
                  Подробная статистика
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс



              	Последние поступления
	Самые популярные ресурсы


            	
              
    © СПбПУ, 2000-2023



    Сайт и управление доступом на базе АБИС 
    
    «Руслан-Нео»
    (© ООО «ОБС»)



            	
			


      

    
  

  

[image: ]





