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          В ходе работы произведен выбор основного электрического оборудования электроэнергетической системы: трансформаторов, генераторов и сечений проводов воздушных линий электропередачи. Далее произведены расчеты установившихся режимов работы аналитически и при помощи программного обеспечения RastrWin. Определены токи и напряжения заданного короткого замыкания с последующим анализом динамической устойчивости в программном комплексе Dymola и принятием мер по ее повышению.
        

        
          In the course of the work, a selection was made of the main electrical equipment of the electric power system: transformers, generators and wire sections of overhead power lines. Then, the calculations of steady state modes of operation were performed analytically and using the RastrWin software. The currents and voltages of a given short circuit were determined with the subsequent analysis of dynamic stability in the Dymola software package and the adoption of measures to increase it.
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