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      Аннотация

    
        
          В данной работе проектируется главная схема электрических соединений пылеугольной КЭС мощностью 5х800 МВт. Представлены методы подбора основного оборудования, главной схемы электрических соединений, схемы собственных нужд, коммутационной аппаратуры, токоведущих частей. А также представлены методы расчетов токов короткого замыкания, успешного самозапуска и расчёт времени пуска самого мощного агрегата собственных нужд.
        

        
          In this paper, the main circuit of the electrical connections of the pulverized-coal KES with a capacity of 5x800 MW is designed. The methods of selecting the main equipment, the main circuit of electrical connections, the scheme of own needs, switching equipment, current-carrying parts are presented. Also, methods for calculating short circuit currents, successful self-starting and calculating the start time of the most powerful unit for own needs are presented.
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