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          В данной работе изложена информация по исследованию молниезащиты воздушных линий 110 кВ. Представлены опыты по расчету вероятности и распределения по фазам обратных перекрытий фазной изоляции вследствие удара молнии в вершину опоры на базе программного комплекса EMTP-RV. Приведено сопоставление полученных результатов для фазных проводов, находящихся под напряжением.
        

        
          This paper provides information on the study of lightning protection of 110 kV overhead lines. Experiments on calculating the probability and phase dis-tribution of reverse overlap of phase isolation due to a lightning strike at the top of the support on the basis of the EMTP-RV software package are presented. A comparison of the results obtained for phase wires that are under voltage.
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