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          В данной выпускной квалификационной работе было рассмотрено проектирование подстанции 110/35/10кВ. Спроектирована электрическая часть подстанции, выбрано оборудование, составлена принципиальная электрическая схема, которая подтверждена соответствующими расчетами. В ходе работы был проанализирован ГОСТ 14209-97. Был изучен хроматографический анализ трансформаторного масла.
        

        
          In this final qualifying work, it was considered design of a 110/35/10 kV substation. Electrical design part of the substation, selected equipment, compiled a basic electrical circuit, which is confirmed by appropriate calculations. In the course of the work, GOST 14209-97 was analyzed. Chromatographic analysis of transformer oil was studied.
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