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          В данной работе выполнены работы по выбору основного электрооборудования и оптимальной структурной схемы станции с четырьмя блоками генераторов мощностью 300 МВт. Выполнены расчеты токов короткого замыкания. Исходя из полученных результатов были выбраны основные электрические аппараты и токоведущие части станции. Так же были исследованы процессы в системах электроснабжения собственных нужд, произведен выбор рабочих и резервного трансформатора собственных нужд. По результатам расчета были выбраны выключатели и кабели на секциях собственных нужд станции. Произведен расчет процесса пуска самого мощного электродвигателя собственных нужд и процесс самозапуска от резервного трансформатора собственных нужд.  Итогом проделанных работ является проект электрической части КЭС, пояснительную записку с расчетами и чертежи главной схемы электрических соединений КЭС, схема заполнения ОРУ.
        

        
          In this paper, the work on the selection of the main electrical equipment and the optimal structural scheme of the station with four blocks of generators with a capacity of 300 MW is carried out. Calculations of short-circuit currents are performed. Based on the results obtained, the main electrical devices and current-carrying parts of the station were selected. The processes in the power supply systems of own needs were also investigated, the choice of the working and backup transformer of own needs was made. Based on the results of the calculation, switches and cables were selected for the sections of the station's own needs. The calculation of the process of starting the most powerful electric motor of own needs and the process of self-starting from the backup transformer of own needs is made. The result of the work done is a draft of the electrical part of the KES, an explanatory note with calculations and drawings of the main circuit of the electrical connections of the KES, a scheme for filling in the OPC.
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