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      Аннотация

    
        
          Тема выпускной квалификационной работы: «Расчет энергоэффективности внутренних инженерных систем с утилизацией теплоты в зависимости от применяемых хладонов (фреонов)». Данная работа посвящена исследованию теплонасосных установок, включенных в единый контур теплоснабжения здания и расширению существующей методики по расчету годового энергопотребления таких установок, путем добавления возможности выбора различных хладонов. Объект исследования: внутренняя инженерная система с единым контуром теплонасосных установок. При написании работы применялись такие методы исследования, как обзор литературных источников информации, сбор необходимых данных в ранее проводившихся исследованиях, анализ, классификация и систематизации данных, сравнение, описание. Были проведены расчеты, показывающие валидность предлагаемой расширенной методики, а также наглядно демонстрирующие обоснованный выбор хладона для теплонасосной установки. В результате работы были проанализированы последние исследования в области тепловых насосов в инженерных системах, расширена существующая методика расчета годового энергопотребления здания, определены наиболее энергоэффективные хладоны для работы в теплонасосных установках, включенных в единый контур теплоснабжения здания.
        

        
          The topic of the graduate qualification work: "Calculation of the energy efficiency of internal engineering systems with heat recovery, depending on the use of freons". This work is devoted to the study of heat pump installations included in a water loop and the expansion of the existing methodology for calculating the annual energy consumption of such installations by adding the ability to select different refrigerants. Object of the study: internal engineering system with heat pumps included in a one heating water loop. When writing the work, such research methods were used as a review of literary sources of information, the collection of necessary data in previous researches, analysis, classification and systematization of data, comparison, description. Calculations were carried out showing the validity of the proposed extended methodology, as well as clearly demonstrating the reasonable choice of freon for a heat pumps. As a result of the work, the latest research of heat pumps in engineering systems was analyzed, the existing method for calculating the annual energy consumption of a building was expanded, and the most energy-efficient refrigerants were identified for operation in heat pump included in a one heating water loop.
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