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      Аннотация

    
        
          Задача поставленная в выпускной квалификационной работе заключается в том, чтобы разработать систему электроснабжения ремонтно-механического цеха промышленного предприятия. Во время разработки электроснабжения ремонтно-механического цеха был произведен расчет электрических нагрузок, составлена оптимальная схема электроснабжения, выполнена подгрупповая разбивка потребителей с учетом требований надежности электроснабжения, произведен расчет требуемой трансформаторной мощности и мощности компенсирующих устройств, спроектированы кабельные линии 0,4 кВ с последующей проверкой их на перегрузку, потерю напряжения и термическую стойкость к токам КЗ, произведен расчет трехфазных токов короткого замыкания. Была учтена подпитка от электродвигателей силовых машин. Расчет токов короткого замыкания производится для того, чтобы обеспечить выбор и проверку оборудования и аппаратов защиты (автоматов). Во время разработки ВКР, вся письменная и расчетная часть, разрабатывалась опираясь на актуальные редакции нормативно-технической документации и на соответствующие требования к технико-экономическим показателям. Особое внимание к нормативно-технической документации и нормам технико-экономических показателей уделяется для того, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность проектируемых электросетей и обеспечить надлежащего качества подведенной электрической энергии к потребителю.
        

        
          The purpose of the final qualification work is to develop an electrical power supply system for the repair and mechanical workshop of an industrial enterprise. During the development of the power supply of the repair and mechanical shop, electrical loads were calculated, an optimal power supply scheme was drawn up, a subgroup breakdown of consumers was performed taking into account the requirements of reliability of power supply, the required transformer power and the power of compensating devices were calculated, 0.4 kV cable lines were designed, followed by checking them for overload, voltage loss and thermal resistance to short-circuit currents, three-phase short-circuit currents are calculated. On the tires of the electric receivers, the recharge from the electric motors of power machines is taken into account. The calculation of short-circuit currents is carried out in order to ensure the selection and verification of equipment and protection devices (automatic machines). During the development of the WRC, the entire written and calculated part was developed based on the current versions of regulatory and technical documentation and on the relevant requirements for technical and economic indicators. Special attention is paid to the regulatory and technical documentation and the norms of technical and economic indicators in order to ensure the maximum capacity of the projected power grids and ensure the proper quality of the supplied electric energy to the consumer.
        

    

  

  
    
      Права на использование объекта хранения

    

		
      Место доступа
    		
      Группа пользователей
    		
      Действие
    	
	
              	
        Локальная сеть ИБК СПбПУ
      		
        Все
      		
          [image: Прочитать]
                  [image: Печать]
                  [image: Загрузить]
      	
      
	
              	
        Интернет
      		
        Авторизованные пользователи СПбПУ
      		
          [image: Прочитать]
                  [image: Печать]
                  [image: Загрузить]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Интернет
      		
        Анонимные пользователи
      		
                      	
      


    

  

  
    Статистика использования

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Количество обращений: 3
                

                За последние 30 дней: 0
                

                
                  Подробная статистика
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс



              	Последние поступления
	Самые популярные ресурсы


            	
              
    © СПбПУ, 2000-2023



    Сайт и управление доступом на базе АБИС 
    
    «Руслан-Нео»
    (© ООО «ОБС»)



            	
			


      

    
  

  

[image: ]





