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      Аннотация

    
        
          В диссертации рассмотрены основные проблемы в создании системы диспетчеризации промышленного предприятия. Основные цели и задачи создание системы. Проведен сравнительный анализ существующих методов построения комплексов диспетчерского управления и компонентов для реализации. Далее представлена характеристика системы электроснабжения завода с описанием основного электротехнического оборудования, которое объединяется в систему диспетчеризации электроснабжения. Во втором разделе приводится полное описание компонентов системы и способа их объединения в единую систему диспетчеризации. Далее рассматривается непосредственно система управления ячейками 10 кВ. Также в данной главе описаны возможности, которые доступны для эффективного контроля и управления системой электроснабжения предприятия. В третьем разделе приведен анализ необходимых функций релейной защиты для эффективной защиты всего электротехнического оборудования. Также произведен расчет уставок релейной защиты, которые выставляются непосредственно на блоках микропроцессорной защиты. Рассчитаны уставки для генераторной ячейки; ячейки трансформатора собственных нужд 10/0,4; уставки защит для линии связи РУ ГТЭС и РП 9380 и РП 9370; защиты ячеек отходящих линий. В четвертом разделе приведен расчет экономической эффективности при внедрении системы диспетчеризации. В пятом разделе  рассмотрены основные пункты для обеспечения безопасности труда при эксплуатации электроустановок.
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