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      Аннотация

    
        
          В электрических сетях 110÷500 кВ энергетических компаний РФ часто используются вентильные разрядники и ограничители перенапряжений нелинейные первого поколения. Применение устаревших защитных аппаратов в ряде случаев не обеспечивает нормируемой защиты подстанций от молниевых и внутренних перенапряжений. В магистерской диссертации по результатам исследования 35  распределительных устройств 110, 220 и 500 кВ сетевой компании Республики Татарстан разработан комплекс мероприятий по улучшению защиты подстанций от перенапряжений.
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