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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Во многих районах Республики Ирак энергоснабжение
потребителей традиционными энергоресурсами затруднено из-за политических,
экономических и экологических причин. Высокой потребности в энергии сопутствуют
жаркие климатические условия и низкая надежность региональных электроэнергетических
систем. В то же время, в таких местностях присутствуют в достаточном количестве такие
энергоресурсы, как ветер и солнце. Применение данных ресурсов возможно даже без
промежуточного получения электроэнергии и позволяет обеспечить работу холодильных
установок, мельниц, насосов и, к примеру, пассивных систем кондиционирования. Они
состоят из грунто-воздушного теплообменника (ГВТ) и солнечной вытяжной трубы (СВТ).

Предлагаемые до настоящего времени численные модели систем пассивного
охлаждения с помощью интегрированной СВТ и ГВТ имеют малую разработанность в
связи со слабой привязкой к конкретной местности применения. Поскольку массив грунта
в субтропическом и тропическом климате имеет весьма высокую среднегодовую
температуру, необходимо исследовать потенциал его применения в качестве аккумулятора
теплоты (холода), в том числе, с изменением глубины и внедрением методов снижения
подповерхностной температуры (затенение, орошение и т.д.).

Поэтому совершенствованиехарактеристик системы пассивного охлаждения по
результатам трехмерного численного моделирования течения и теплообмена в
интегрированной солнечной вытяжной трубе и грунто-воздушного теплообменника  для
условий Республики Ирак (г. Басра) является актуальным.

Степень научной разработанности проблемы. Различным аспектам
моделирования СВТ и ГВТ, проведению физических экспериментов для оценки
потенциала данной технологии в климатических условиях некоторых стран мира,
посвящены работы Maerefat M, Haghighi A.P, Pfafferott J., Lee E, AL-Ajmi F. F., Loveday
D.L., Hanby V.I., ShivLal, Kaushik S.C., Bhargav P.K., Karima E, Banks D. и других
исследователей. Отмечено, что эффективность работы ГВТ в основном зависит от пяти
факторов: разности температур наружного воздуха и глубоких слоев грунта, длины и
диаметра труб теплообменника, глубины залегания и расхода воздуха.

На основании анализа литературных источников установлено, что моделированию
СВТ и ГВТ, верификации разработанных моделей, уделено недостаточно внимания. В
частности,  большинство созданных моделей –  одно-  или двумерные.  При этом,  в
большинстве работ рассмотрена либо математическая модель без проверки достоверности,
либо постановка натурного эксперимента без моделирования.

Кроме того, в литературе отсутствуют данные о температуре грунта на различной
глубине залегания в окрестностях г. Басра (Ирак), что затрудняет применение
перспективной технологии совместной работы СВТ и ГВТ в данной местности. Для
решения этой проблемы была составлена расчетная модель грунта для оценки его
температуры на заданной глубине в заданное время года. Адекватность модели
подтверждена экспериментом.Разработана также численная модель системы СВТ и ГВТ,
адекватность которой также подтверждена натурными экспериментами.

Цель: совершенствование характеристик системы пассивного охлаждения по
результатам трехмерного численного моделирования течения и теплообмена в
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интегрированной солнечной вытяжной трубе и грунто-воздушного теплообменника для
условий Республики Ирак (г. Басра).

Для достижения поставленной цели исследования были решены задачи:
1. Проанализирован современный уровеньрасчетно-экспериментальных исследований

систем пассивного охлаждения с интегрированной СВТ и ГВТ;
2. Предложена численная модельпо расчету турбулентного течения воздуха и

теплообмена в СВТ, грунте и ГВТ, учитывающая расход воздуха и диаметр труб
теплообменника;

3. Выполнено экспериментальное исследование системы охлаждения на натурном
стенде в окрестностях г. Басра (Республика Ирак);

4. Проведен сравнительный анализ результатов теоретических и экспериментальных
исследований с целью выработки рекомендаций по проектированию системы
пассивного охлаждения с интегрированной СВТ и ГВТ в условиях Республики
Ирак (г. Басра).

Объект исследования – интегрированная система пассивного охлаждения с
солнечной вытяжной трубой и грунто-воздушным теплообменником.

Научная новизна работызаключается в том, что:
1. Предложена расчетная модель для определения зависимости температуры грунта
от глубины его залегания и времени суток и сезона (трехмерная модель) и проведена
еёвалидация в течение года;
2. Разработаны трехмерные моделиСВТ и ГВТ, проведенаих экспериментальная
проверка в течение года;
3. Предложена комплексная трехмерная модель системы пассивного охлаждения,
включающая взаимосвязанные модели массива грунта, СВТ и ГВТ.

Методология и методы исследования. В работе использованы теоретические и
экспериментальные методы исследования. Моделирование систем выполнялось с помощью
программных пакетов ANSYSFluent,MATLAB и GAMBIT 2.2.30. Натурные эксперименты
проводились в г. Аль-Зубаир, расположенном в районе г. Басра (Ирак).

При моделировании грунтового массива и ГВТ использовались метод конечных
элементов и алгоритм трехдиагональной матрицы, при моделировании СВТ – уравнения
Навье-Стокса в приближенииРейнольдса, модель турбулентности k-ε с учетом
стратификации плотности и алгоритм SIMPLE.

Для проведения натурных экспериментов использовались физические модели ГВТ и
СВТ, созданные в натуральную величину. Для измерения и регистрации температуры
использовались термосопротивления типа NTC с термопреобразователямиWillhiWH7016C
и KI&BNT, для регистрации влажности и скорости движения воздуха - анемометр +
психрометр ExtechInstruments, model 451181. Обработка результатов измерения
производилась с помощью специализированных пакетов программ статистической
обработки.

На защиту выносятся:
1. Результаты теоретического и экспериментального исследования системы пассивного
охлаждения с помощью интегрированной СВТ и ГВТ;
2. Результаты экспериментального исследования температуры грунта в районе г. Басра
(Республика Ирак)  на глубине 1,  2,  3  и 4  метра от поверхности земли на протяжении
календарного года.
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Достоверность результатов обеспечивается введением обоснованных допущений
при моделировании частей системы пассивного охлаждения, применением
фундаментальных законов теплообмена и гидрогазодинамики и удовлетворительным
совпадением результатов моделирования с экспериментальными данными.

Апробация. Результаты исследований опубликованы в 5 печатных работах в Индии
и Российской Федерации. Из них 3 статьи в международных научных журналах,
индексируемых в базе Scopus, 3 тезисов докладов.

Материалы работы были доложены на Научной конференции с международным
участием «Неделя науки СПбПУ», Санкт-Петербург, 2018 г.; Международной научной
конференции «Современные технологии и экономика энергетики», Санкт-Петербург, 2019
г.;Научной конференции с международным участием «Неделя науки СПбПУ», Санкт-
Петербург, 2019 г.

Результаты исследований докладывались и обсуждались на семинарах Mechanic
engineering department University of Basrah, Basra, Iraq, и Высшей школы атомной и
тепловой энергетики Института энергетики СПбПУ в 2018 – 2021 гг.

Теоретические и практические результаты исследований внедрены в учебный
процесс ФГАОУ ВО СПбПУ. Результаты моделирования и практические рекомендации
по проектированию систем геотермального кондиционирования используются
предприятием WATANAL-AJDAD Trading Company LLC, Basra, Iraq, что подтверждается
актом о внедрении.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В главе 1 обоснована актуальность темы диссертационной работы,

сформулированы цель и задачи, показана научная новизна исследования, представлены
основные положения, выносимые на защиту. Здесь дан обзор литературы по теме
диссертации и  приведено описание работы.

В главе2 представлена модель грунтового воздушного теплообменника (ГВТ)
и солнечной вытяжной трубы (СВТ). На рисунке 1 дается схема расчетной области,
включающей в себя:  слой почвы, грунто-воздушного теплообменника и солнечной
вытяжной трубы

Рисунок 1. Трехмерная модель СВТ и ГВТ
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Моделирование ГВТ осуществляется путем совмещения двух моделей:первая - теп-
ловая модель для слоя почвы;вторая - модель ГВТ, рассчитывающая температуру воздуха
на выходе из теплообменника в зависимости от температуры воздуха на входе и темпера-
туры слоя почвы, где пролегают трубы ГВТ.

Задача построения математической модели грунта состоит в том, чтобы получать
температуру грунта на определенной глубине без учета влияния ГВТ на температуру поч-
вы. Она учитывает влияние трех независимых факторов: атмосферные условия;перенос
теплоты за счет теплопроводности от здания, расположенного вблизи участка; теплопро-
водность от подвала здания.

Учитывая все эти условия, уравнение теплопроводности для грунта записывается в
виде:

= + + + , (1)

где s–источник

На рисунке 2 даются пояснения относительно выбора граничных условий для уравнения
(1). Граничные условия делятся на 3 группы: граничные условия, накладываемые на темпе-
ратуру поверхности почвы - T=Ts; для краевых слоев рассматриваемого объема -
qʺ=0;глубинных слоев почвы T= T (z, t).

Рисунок2. Трехмерный прямоугольный объем грунта

Для решения уравнений теплопроводности использовался алгоритм
трехдиагональной матрицы Келлера.

Тепловой расчет теплообменника (рисунок 3), уложенного в грунт,выполнен без
учета тепловых связей между рядами горизонтально расположенных трубок, воздухоза-
борной и воздуховыпускной трубой (коллектором).
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Рисунок3. Модель грунто-воздушного теплообменника

Гидравлический расчет предполагал отсутствие потерь давления в коллекторах, до-
пущений об изотропности свойств грунта и идентичности соединений труб с коллектора-
ми. На рисунках 4 и 5 представлены схематические изображения расчетной области для
трубок теплообменника, уложенных в грунт.

Рис. 4. Схематическое изображение предлагаемого вида сетки спереди  (сверху) и сбоку (снизу)

Рис. 5. Структура ячейки «грунт2» для трех трубок теплообменника

Где:
R : теплового сопротивления между ячейками i и j. rвнутр: Внутренний радиус трубки теп-
лообменника и ячейки «трубка», а также внешний радиус ячейки «воздух»; rt - внутренний

грунт
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радиус трубки; rвнеш - внешний радиус трубки и ячейки «трубка», а также внутренний ради-
ус ячейки «грунт1»; r1 - внутренний радиус ячейки «грунт1»; r12 - внешний радиус ячейки
«грунт1» и внутренний радиус ячейки «грунт2»; r2 - внутренний радиус крайних частей
ячейки «грунт2» цилиндрической формы; r2грунт - внешний радиус крайних частей ячейки
«грунт2» цилиндрической формы; Hгрунт2 - высота ячейки «грунт2»; eгрунт2 - толщина цен-
тральной части сетки ячейки «грунт2» до слоя грунта.

Численный метод предполагает разбиение на множество контрольных объемов (ячеек).
Причем, ячейки с круглым поперечным сечением, расположены в центральной части труб-
ки, по этому пространству циркулирует воздух (ячейка «воздух»).Ячейка, представляющая
кольцевое пространство трубки обозначается, как ячейка «трубка».Первая ячейка кольце-
вого сечения грунта (ячейка «грунт1»). Вторая ячейка прямоугольного сечения грунта
(ячейка «грунт2»).Означает, что вся сетка имеет 4 ячейки на вертикальное сечение.

Температуры Tвозд, Tтрубы, Tгрунт1 и Tгрунт2определяются из решения четырех уравне-
ний, вид которых основан на составлении тепловых балансов в каждой ячейке. Эти балансы
представлены двумя типами: баланс "закрытой" и "открытой" ячеек. Уравнение баланса
энергии для ячейки «воздух» записывается в виде:

возд ̇ возд∆ возд = К возд труба труба − возд (2)

Здесь ΔTвозд представляет собой разность между температурой воздуха на входе и выходе в
разрезе воздушной ячейки и средней температурой воздуха в рассматриваемом разрезе.
Уравнение баланса энергии для ячейки «трубка»:

труба
возд = К возд труба возд − труба + К труба грунт грунт − труба                   ( 3)

Уравнение баланса энергии для ячейки «грунт1»:

грунт
грунт = К труба грунт труба − грунт + К грунт грунт грунт − грунт       (4)

Уравнение баланса энергии для ячейки «грунт2»:

грунт
грунт = К грунт грунт грунт − грунт + К грунт грунт грунт − грунт     (5)

Здесь грунт = грунт грунт , грунт = грунт( − грунт), грунт = грунт( + грунт).
Физический смысл коэффициентов КSi-j– это обратные величины эквивалентного

теплового сопротивления между соседними ячейками расчетной области. В диссертации
для вычисления КSi-j использовалось выражение для коэффициента теплоотдачи в виде

= 0.0214( . − 100) возд

внутр
.

Моделирование солнечной вытяжной трубы (СВТ)проводится с использованием
предположений, что теплообмен между стекленной поверхностью трубы и стенкой поглоти-
теля, а также теплообмен при излучении отсутствуют. Рабочая жидкость обладает постоян-
ными физическими свойствами, плотность воздуха зависит только от температуры;
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Схема движения потока жидкости, создаваемого за счет естественной конвекции,при пре-
небрежении тепловым излучением в СВТ показана на рисунке 6.

Рисунок6. СВТ для создания естественной циркуляции воздуха

Естественную конвекцию в СВТ можно рассчитать с помощью, записанных в декартовых
координатах, трехмерных уравнений Навье-Стокса в сочетании с уравнением сохранения
энергии для области для расчетной области, представленной на рисунке 6.

В третьей главе приводится описание натурных экспериментов по монтажу и монтирова-
нию ГВТ и СВТ. В ходе работ было проведено измерение температур почвы, окружающего
воздуха, а также воздуха, нагретого либо охлажденного при помощи пассивной системы
отопления и кондиционирования. Все испытания проводились в окрестности г. Басра (Рес-
публика Ирак).  Измерения температуры почвы в зимний период (январь).Измерения тем-
пературы почвы в летний период (июль).Измерения температуры почвы и окружающего
воздуха в течение года.

Рис. 7. Термосопротивления типа NTC с термопреобразователями WillhiWH7016C и
KI&BNT
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а б

Рис.8. Поливинилхлоридные трубы ГВТ, проложенные на глубине 4м (а); СВТ и воздушный за-
зор (б)

Канал СВТ на экспериментальной установке подключается к помещению размерами (1,5 м
× 1,5 м × 1,5 м). Труба (2 м × 0,3 м × 0,2 м) проходит по восточной части помещения. На
рисунке 8а,б изображены фотографии СВТ. Опытная установка оснащена приборами для
измерения температуры и скорости воздуха через трубу и помещение с помощью анемо-
метра + психрометра модели 45118. Он имеет возможность подключения к компьютеру
и/или принтеру для доступа к данным и их распечатки. максимальная погрешность измере-
ния 0.5-1.4%.

Четвертая глава: Анализ результатов A. Результаты, полученные в ходе натурных
испытаний:

1.Температура почвы
Таблица 1 - Температура окружающего воздуха и почвы на различной глубине в январе

2018 года (зимний период).

Измеряемые вели-
чины

Температур-
ный макси-

мум (˚C)

Температур-
ный минимум

(˚C)

Средняя тем-
пература

(˚C)

Амплитуда
колебаний (˚C)

Температура окру-
жающего воздуха 22 4 13 9

Температура почвы
на глубине 1м

26.5 25.7 26.1 0.6

Температура почвы
на глубине 2м

26.5 25.5 26 0.5

Температура почвы
на глубине 3м

26.5 26.1 26.3 0.2

Температура почвы
на глубине 4м

26.5 26.3 26.4 0.1

Наибольшая амплитуда колебаний температуры почвы наблюдается на глубине 1м.
На глубине 3-4м амплитуда колебаний практически отсутствует (см. табл. 1) В течение
года проведения исследований температура окружающего воздуха находилась в диапазо-
не от 4°C до 22°С.
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Рис. 9. Колебания температуры воздуха и почвы в течение января 2018г

Таблица 2 - Температура окружающего воздуха и почвы на различной глубине в июле
2018 года (летний период).

Измеряемые величины Темпера-
турный мак-
симум (˚C)

Темпера-
турный ми-
нимум (˚C)

Средняя
температура

(˚C)

Амплитуда
колебаний

(˚C)
Температура окружающего

воздуха
49 26 35 14

Температура почвы на
глубине 1м

29.5 27.5 28.2 1.3

Температура почвы на
глубине 2м

29 26.9 28 1

Температура почвы на
глубине 3м

26.8 26.7 26.7 0.1

Температура почвы на
глубине 4м

26.4 26.3 26.35 0.05

Рис. 10. Колебания температуры воздуха и почвы в течение июля 2018г.
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При исследовании почвы в июле температура окружающего воздуха колебалась от
49°С до 26°С, а максимальная суточная разница температур за период эксперимента со-
ставила 21,2°С, что произошло 16 июля 2018 года, когда максимальная температура окру-
жающего воздуха составила 47,2°С, а минимальная 26°С (рис.10).

2.A.Анализ работы грунто-воздушного теплообменника: Труб ПВХ длиной 50м на
глубине 4 м
2.A.1.Зимний период: Рис.11. отображает изменение температуры в ноябре. Температура
наружного воздуха колеблется от 5oC до 32oC. Температура почвы на глубине 4 м - от 26,1
oC до 26,5 oC. Температура на выходе из теплообменника от 24,3 oC до 27,1 oC.

Рис. 11. Изменение температуры в ноябре 2018 года

2.B.2.Летний период: Наружный ДБТ колеблется от 23,0 oC до 48,0 oC. Температура поч-
вы на глубине 4 м под землей в июне колеблется от 26,2 oC до 26,5 oC. Температура на вы-
ходе из заглубленной трубы колеблется от 26,1 oC до 28,4 oC (рис.12).

Рис.12. Изменение температуры в июне 2018 года
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2.B. Анализ работы грунто-воздушного теплообменника; Труб ПВХ длиной 30м на
глубине 2 м

2.B.1. В зимний период, ноябрь: На рис.13. представлены данные, собранные в ходе на-
турных испытаний змеевика из ПВХ-труб. Температура на входе и выходе из трубы ПВХ
длиной 30м колеблется от -2,0 oC до 32,0 oC на входе и от 23,5 oC до 26,8 oC на выходе.
Температура почвы - от 25,5 oC до 26,5 oC, наиболее высокая температура достигает
21,5oC.

Рис. 13. Изменение температур воздуха в зимний период 2019 года

2.B.2.В летний период, июнь: На рис.14. представлена температура воздуха подземной
теплообменной системы длиной 30м и расположенной на глубине 2м в июне. Относитель-
ная температура почвы колеблется от 26,8 oC до 27,5 oC. Температура на входе в трубу от
26 oC до 50 oC. Температура на выходе - от 26,9 oC до 29,6 oC.

Рис. 14. Изменение температур воздуха в летний период 2019 года
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1. Анализ работы в климатических условиях г. Басры: Далее подробно будут рас-
смотрены результаты полученных экспериментальных исследований. А именно -
распределение скорости и температуры по СВТ на разных отметках, расход возду-
ха по высоте трубы и через входное отверстие. Экспериментальные результаты бы-
ли получены 30 июня 2019 года, когда средняя температура окружающей среды со-
ставляла около 38,2 ˚C. На рис. 15. видно, что температура воздуха увеличивается
по высоте СВТ.

Рис. 15. Температура воздуха по высоте канала СВТ, ориентированной в южном направлении

Рис. 16.Скорость воздушного потока по высоте канала солнечной трубы, ориентированной на юг,
при ширине зазора 0.2 м

Рис.17.Расход воздуха по высоте канала солнечной трубы, ориентированной на юг, при ширине
зазора 0.2 м.
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Рис. 18. Скорость потока в зависимости от ширины воздушного зазора при различной высоте ка -
нала СВТ

Рис. 19. Скорость воздушного потока на выходе СВТ при ширине воздушного зазора  0.2м и ори-
ентации СВТ на южную и восточную стороны.

Рис. 20. Средняя скорость воздушного потока в СВТ, обращенной на южную сторону, при ширине
воздушного зазора 0.2м в зависимости от времени.
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Рис. 21. Температура воздушного потока в СВТ, обращенной на южную сторону, при ширине воз-
душного зазора 0.2м в зависимости от времени и различной высоты канала.

B. Численное моделирование:
B.1.Моделирование пассивной системы охлаждения: Сравнение данных, полу-

ченных при натурных экспериментах, и при CFD-моделировании. Вследствие некоторых
ограничений при проведении натурных испытаний проводится численное моделирование
пассивной системы охлаждения приточного воздуха. В данном исследовании модель со-
ставлялась с использованием ПО ANSYS FLUENT, а также Gambit 2.2.30.

CFD-моделирование требует таких входных данных, как метеорологические дан-
ные о температуре окружающего воздуха, сведения о температуре почвы на различных
глубинах, конструктивных особенностей пассивной системы охлаждения и зданий и по-
мещений, где планируется ее монтаж. Данные о погоде, используемые программой моде-
лирования, состоят из ежемесячной температуры почвы на различной глубине, часовой
величины температуры сухого грунта и точки росы. На рис.22-23. ниже показано, что
данные, полученные с помощью CFD-моделирования, аналогичны данным, полученным в
ходе натурных испытаний.

Рис. 22.Температура воздуха на выходе из ГВТ, полученная в ходе натурных испытаний и в ходе
численного моделирования в течение июля
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Рис. 23. Температура воздуха на выходе из ГВТ, полученная в ходе натурных испытаний и в ходе
численного моделирования в течение ноября

Основной целью моделирования системы ГВТ является расширенная обработка перемен-
ных, оказывающих влияние на работу установки. На рис.24-25 для температуры воздуха
50˚C и скорости воздуха 1 м/с показано распределение скорости для системы ГВТ и окру-
жающего ее грунта соответственно.

Рис. 24. Векторы скорости при заданной статической температуре слоев грунта

Рис.25. Вертикальный разрез распределения температуры в ГВТ.
На рис.26. показано (В Августе), связь диаметра трубы теплообменника и эффективно-
сти теплообмена между воздухом и грунтом при постоянных длине (70 м), глубине
прокладки (4 м) и 3 м/с скорость воздуха. Увеличение диаметра трубы приводит к уве-
личению диапазона температур на выходе из трубы.
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Рис. 26. Данные изменения температуры воздуха в течение месяца, полученные в ходе
численного моделирования, для ГВТ с различным диаметром труб.

На рис. 27. Показано (в сентябре),параметрическое исследование ГВТ включает в себя
влияние различных скоростей воздуха. Скорости воздуха, выбранные для данного иссле-
дования,  составляют 1.0 м/с,  2 м/с,3 м и 5 м/с.  Оптимальная скоростью воздуха является
скорость равная 1-1.5 м/с.

Рис. 27. Параметрическое исследование ГВТ при использовании CFD-моделирования с
различными скоростями воздушного потока.

B.2. Моделирование солнечной вытяжной трубы (СВТ):При составлении мате-
матической модели СВТ также учитывались климатические данные региона г. Басры, а
также конструктивные особенности самой системы естественной вентиляции. На рис. 28-
30 приведены данные для сравнения численной модели и натурных экспериментов по ра-
боте СВТ.
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Рис. 28. Данные, полученные в ходе численного моделирования и экспериментальные данные из-
менения температуры воздуха на выходе из вертикально расположенной СВТ .

Рис.29. Данные, полученные в ходе численного моделирования и экспериментальные данные из-
менения температуры в промежуточной точке на поглощающей поверхности СВТ .
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Рис. 30. Данные, полученные в ходе численного моделирования и экспериментальные данные из-
менения температуры в промежуточной точке на остекленной поверхности СВТ.

На рис.31. показаны изменения температуры в центре помещения со временем при
использовании нескольких СВТ с шириной зазора 0,2 м, когда температура воздуха, по-
ступающего в помещение, составляет 26,4˚C. Можно отметить значительное снижение
температуры в центре вентилируемого помещения при использовании нескольких вытяж-
ных труб, что объясняется увеличением кратности воздухообмена. Так, в пик солнечной
активности (час дня) две работающие СВТ снижают температуру воздуха на 6%, три СВТ
– на 10%, а при использовании четырех вытяжных труб температура в помещении снижа-
ется на 12% по сравнению с помещением, где работает только одна СВТ.

Рис.31. Влияние ширины заборного окна СВТ и расхода воздуха на расход воздухав сис-
теме вентиляции.
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Рис.32. показывает скорость неустановившегося воздушного потока внутри поме-
щения,  в котором используются несколько СВТ с воздушным зазором 0,2м.  Увеличение
количества вытяжных труб увеличивает скорость вентиляционного потока. Наконец,
можно заметить, что в час дня при использовании двух дымоходов можно увеличить рас-
ход воздуха на 13.3%, а увеличение числа СВТ до трех может увеличить расход воздуха
на 32%.

Рис.32.Скорость воздуха в центре вентилируемого помещения в зависимости от времени и
количества используемых СВТ с шириной воздушного зазора 0,2м.

Заключение

1. Предложена комплексная трехмерная модель системы пассивного охлаждения,
включающая взаимосвязанные модели массива грунта, СВТ и ГВТ. Она включает в себя
численную модель по расчету турбулентного течения воздуха и теплообмена в СВТ,
грунте и ГВТ, учитывающая расход воздуха и диаметр труб теплообменника.
2. Создан экспериментальный макет системы пассивного охлаждения в районе г. Басра
(Республика Ирак), оборудованный цифровыми измерителями температуры почвы  и
скорости воздуха.
3. Экспериментально установлено, что колебания температуры почвы на глубине 4 м не-
значительны и составляют 26,4˚C - 26,6˚C. Рассеивание теплоты от системы ГВТ в слои
грунта не оказывает существенного влияния на температуру почвы в краткосрочной пер-
спективе. В холодное время года максимальное повышение температуры составило
21,3˚C, а в жаркое - 20,7˚C. В обоих случаях трубы ГВТ были проложены на глубине 4м.
На глубине 2 м и при длине трубы ГВТ, равной 30 м, диапазон температур на выходе со-
ставил 21,8˚C и 20,6˚C в зимний и летний периоды соответственно. Температура на выхо-
де на той же глубине варьировалась от 26,9˚C до 29,4˚C.
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4. Показано, что эффективная длина трубы ГВТ составляет 50 м, при дальнейшем увели-
чении длины трубы не повышает эффективность работы. Также исследования показали,
что увеличение диаметра трубы ГВТ ведёт к уменьшению конвективной теплоотдачи. Оп-
тимальный диапазон скоростей воздуха для наиболее эффективной работы ГВТ составля-
ет 1-1,5 м/с.

5. Эффективная работа системы естественной вентиляции воздуха достигается в основном
за счет оптимальной высоты и размеров шахты СВТ, количестве возведенных СВТ и ори-
ентации труб на южную сторону. При наличии 2, 3 и 4 СВТ достигается снижение темпе-
ратуры в здании на 6% 10% и 12% соответственно. При использовании двух СВТ позволя-
ет увеличить воздухообмен на 13.3%, а увеличение количества СВТ до трех увеличивает
воздухообмен на 32%.
6. Отмечено, что при использовании двух СВТ, обращенных на восток, и двух СВТ, обра-
щенных на юг, температура в помещении остается практически постоянной в течение су-
ток.
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