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      Аннотация

    
        
          Рассмотрены актуальные вопросы применения ОПН для защиты от перенапряжений изоляции воздушных линий 6-750 кВ, при строительстве которых использованы голые провода (не защищенные слоем изоляции). Предназначено для студентов старших курсов электроэнергетических  специальностей.
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