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          Работа посвящена исследованию модели автоматики разгрузки при перегрузке по мощности линий электропередачи. При этом входными для устройства АРПМ будут данные, поступающие от устройств синхронизированных векторных измерений (УСВИ/PMU). А модель энергосистемы и автоматики создана на ПАК RTDS. В ходе работы был создан и исследован алгоритм разгрузки при перегрузке по мощности линии электропередачи по взаимному углу между векторами напряжения по её концам. Алгоритм работы автоматики разделён на блоки, каждому блоку посвящён раздел, в котором рассматривается его работа. Так же было произведено сравнение работы моделей УСВИ (в среде RSCAD) и реальных УСВИ отечественных производителей. Рассмотрены вопросы безопасности трудовой деятельности и обоснована экономическая целесообразность разработки устройств ПА с использованием RTDS.
        

        
          The work deals with the unloading automation model for overload power transmission lines. In this input device to be ARPM data from measurement devices synchronized vector (USVI / PMU). A model of the power system and automation designed to PAK RTDS. The work was created and investigated algorithm unloading at overload power transmission lines by mutual angle between the voltage vectors at its ends. The algorithm of automation is divided into blocks, each block is dedicated section, which deals with his work. The same comparison was made of the work USVI models (RSCAD environment) and real USVI domestic producers.security issues are considered work, and sound economic feasibility of the development of the PA devices using RTDS.
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