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      Аннотация

    
        
          Данная работа состоит из четырёх частей. В первой части работы произведён выбор электроэнергетического оборудования. Во второй части - расчёт установившего режима ЭЭС. Значения токов и напряжений в месте 1-фазного короткого замыкания были найдены в третьей части. В четвёртой части был произведён расчёт динамической устойчивости системы.
        

        
          This project consists of four parts. Electrical facilities were selected in first part of this project. Calculations of steady-state condition of electrical system were made in second part. Values of both voltage and current during 1-phase short-circuit were found in third part. Dynamic stability analysis was made in fourth part of this project.
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