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      Аннотация

    
        
          Выключатели 110-500 кВ являются основными аппаратами, позволяющими управлять станциями, подстанциями и линиями. Данная бакалаврская работа посвящена сопоставительному анализу выключателей, работающих в сетях 110-500 кВ, с точки зрения перенапряжений. Эта зависимость необходима для оптимального выбора выключателей и защиты от перенапряжений.
        

        
          Switches of 110-500 kV are the main devices allowing to operate stations, substations and lines. This baccalaureate work is devoted to the comparative analysis of the switches working in networks of 110-500 kV from the point of view of retension. This dependence is necessary for the optimum choice of switches and protection against retension.
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