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      Аннотация

    
        
          В данной работе произведен расчет показателей базового варианта комбинированной установки и анализ влияния различных параметров на показатели комбинированной установки утилизационного типа для блока высокотемпературного газоохлаждаемого реактора IV поколения. Проанализировано влияние степени повышения давления в компрессоре, влияние давления перед паровой турбиной. Проведен расчет комбинированной установки утилизационного типа с температурой гелия перед компрессором равной температуре уходящих газов. Сделан сравнительный анализ эффективности данных установок. Определены оптимальные параметры парогазовой установки с точки зрения эффективности.
        

    

  

  
    
      Права на использование объекта хранения

    

		
      Место доступа
    		
      Группа пользователей
    		
      Действие
    	
	
              	
        Локальная сеть ИБК СПбПУ
      		
        Все
      		
          [image: Прочитать]
                  [image: Печать]
                  [image: Загрузить]
      	
      
	
              	
        Интернет
      		
        Авторизованные пользователи СПбПУ
      		
          [image: Прочитать]
                  [image: Печать]
                  [image: Загрузить]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Интернет
      		
        Анонимные пользователи
      		
                      	
      


    

  

  
    Статистика использования

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Количество обращений: 115
                

                За последние 30 дней: 0
                

                
                  Подробная статистика
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс



              	Последние поступления
	Самые популярные ресурсы


            	
              
    © СПбПУ, 2000-2023



    Сайт и управление доступом на базе АБИС 
    
    «Руслан-Нео»
    (© ООО «ОБС»)



            	
			


      

    
  

  

[image: ]





