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      Аннотация

    
        
          Цель работы - выполнение проекта ТЭЦ мощностью 400 МВт в г. Кемерово на твердом топливе Кузнецкого бассейна. Введение обосновывает актуальность выбранной темы, формирует цель работы и определяет задачи проектирования. В первой главе произведен расчет необходимых тепловых нагрузок для обеспечения потребностей жилищно-коммунального сектора, составлена принципиальная тепловая схема проектируемой ТЭЦ. Во второй главе обоснован выбор основного оборудования для проектируемой ТЭЦ и приведено его описание. Третья глава посвящена расчету тепловой схемы энергоблока. Сделан расчет мощностей для тепловых режимов ТЭЦ, определены технико-экономические  показатели. В четвертой главе проведен выбор оборудования для систем регенерации, теплофикационной установки, водоснабжения и газовоздушного тракта. В пятой главе - выбор основного оборудования систем топливоподачи и пылеприготовления. В шестой главе дан краткий обзор способа очистки дымовых газов от окислов серы.  Заключение содержит основные результаты и выводы.
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