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      Аннотация

    
        
          В работе рассмотрена система горячего водоснабжения (ГВС) с теплонасосной установкой (ТНУ) в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) административного здания в городе Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ). Изучены возобновляемые источники энергии и проанализирован их опыт применения в системах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Построена расчетная схема ИТП с ТНУ на основе выбранного объекта для исследования. Источником низкопотенциальной теплоты стал удаляемый воздух из помещений и грунт. Выбран оптимальный тип рабочего агента, исходя из сравнительного анализа других фреонов высокой конденсации. Оценена энергетическая и экономическая эффективность ТНУ на основе расчета тепловых насосов в системе ГВС.
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