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      Аннотация

    
        
          В данной работе исследованы аварии на кабельной электропередаче 330кВ в г.Санкт-Петербурге, связывающей ПС Северная с ПС Василеостровская. На основе расчетов была сформулирована одна из версий, объясняющая причины этих аварий, которая связана со значительными перенапряжениями в муфтах кабеля при коротких замыканиях (КЗ). Опасными в этом случае являются не только высокочастотные перенапряжения, которые не всегда могут ограничиваться ОПН, а также большие токи через ОПН от напряжений промышленной частоты, приводящие к повреждению ОПН.
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