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      Аннотация

    
        
          Проведен расчет предельного режима электроэнергетической системы для тестовой схемы в программах Matlab и RastrWin. Определена область статической устойчивости системы. Рассчитан послеаварийный режим для тестовой схемы, по результатам которого определена область существования режима.  Определены оптимальные управляющие воздействия противоаварийной автоматики для ввода режима в эту область в результате нарушения статической устойчивости системы.
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