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      Аннотация

    
        
          Рассмотрены особенности схем электроснабжения и основных потребителей электроэнергии метрополитена.  Приведены результаты натурных измерений электрических режимов на ряде станций метрополитена, а именно на станциях СТП-9 «Чернышевская и СТП-10 «Площадь Ленина», СТП-13 «Площадь Мужества» и СТП-14 «Политехническая».  На основании экспериментальных измерений выполнен расчет потерь с целью выяснения причин зафиксированных различий в потреблении активных мощностей. Выполнена расчетная  оценка уровня дополнительных нагрузочных потерь из-за уравнительных токов и из-за неравномерного распределения нагрузок между смежными тяговыми подстанциями.
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