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      Аннотация

    
        
          Описание работы: При эксплуатации системы электроснабжения 10/0,22 кВ автоблокировки железнодорожной автоматики и телемеханики изоляции линии и трансформатора 10 кВ подвергается внешним перенапряжениям. Эта работа по бакалавриату посвящена обследованию характеристики внутренних и внешних перенапряжений в сети 10 кВ системы электроснабжения железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) и перенапряжений которые воздействуют на междуфазную изоляцию и переходят через трансформаторы ОМ (О- однофазные, М- масляное охлаждение) 10/0,22 кВ, включаемые между фазными проводами. Это в свою очередь является оценка доля импульсных, и также величина дуговых коммутационных и феррорезонансных перенапряжений трансформатора 10/0,22 кВ, которые передаются в сторону 0,22 кВ.
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