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      Аннотация

    
        
          Данный дипломный проект посвящен повышению эффективности релейной защиты применением микропроцессорных терминалов для защиты всех элементов электрической станции. На базе Тихвинской ТЭЦ произведен расчёт уставок релейной защиты и автоматики на базе микропроцессорных устройств серии MICOM, производством которых занимались компании «ALSTOM», «AREVA», «Schneider Electric». Так же рассмотрены вопросы по охране труда и экономическая часть.
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