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      Аннотация

    
        
          В данной работе произведен расчет и сравнительный анализ летнего и зимнего режимов работы ТЭЦ-7 на фактическом режиме и с установкой ТНУ. Низкопотенциальным источником теплоты служит техническая вода прямоточной системы водоснабжения станции. Полезную теплоту, генерируемую в конденсаторе ТН, предлагается использовать для подогрева подпиточной городской воды в системе ГВС. Произведены расчет и сравнительный анализ ТНУ с хладонами R134a и R600a. Рассчитаны технико-экономические показатели работы ТЭЦ-7 на фактическом режиме и режиме работы ТНУ с разными фреонами в зимний и летний периоды.
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