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      Аннотация

    
        
          В данной работе определена схема замещения трансформаторов напряжения и силовых трансформаторов на класс напряжения 6,10 и 35 кВ, одноцепных линий в программном комплексе EMTP-RV. Проведены исследования ФРП при неполнофазных коммутациях выключателя, при однофазных дуговых замыканиях в сети в зависимости от числа подключенных трансформаторов напряжения. Проведены исследования по ограничению ФРП в сетях с ТН при использовании высокоомного сопротивления заземления нейтрали сети, при наличии ДГР и применении антирезонансных трансформаторов напряжения типа НАМИ.
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