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          В выпускной работе подробно описано и рассчитано, что потребуется для реконструкции линии электропередач напряжением 10 кВ, представлены соответствующие этой линии схемные решения, на основе которых будет выполнен проект в поселке Пудость Гатчинского района Ленинградской области. Схемы выполнены на основе типовых проектов и полностью соответсвуют всем нормам Правил электроустановок (ПУЭ). В работе описана, причина перехода фидера с неизолированного провода на СИП-3, защищенный.
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