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      Аннотация

    
        
          В данной работе рассматривается работа электроэнергетической системы 220/110 кВ переменного тока. Определяется оптимальное оборудование для системы, проводится расчет установившегося режима двумя способами: аналитически и с помощью программы RastrWin с последующим сравнением результатов расчета. Также исследуется двухфазное короткое замыкание, рассчитывается значение шунта, токов и напряжений в месте короткого замыкания. Финальной частью работы является исследование динамической устойчивости энергосистемы в трех режимах: нормальном, при двухфазном коротком замыкании и при трехфазном замыкании, которое является наиболее тяжелым для системы видом возмущения. В результате делаются выводы о работоспособности системы и о мерах улучшения качества ее функционирования.
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